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T/SZAS 81—2024《医院场景室内空气质量技术要求》团体

标准第 1 号修改单

本修改单经深圳市标准化协会于 2026 年 10 月 19 日批

准，自 2026 年 10 月 19 日起实施。

T/SZAS 81—2024《医院场景室内空气质量技术要求》

团体标准修改内容如下：

规范性引用文件

1.将第 2 章规范性引用文件中的“GB 12372 居住区大

气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法

GB/T 15435 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法”

修改为“HJ 479 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化

氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法”，并将第 6 章表 6

（续）序号 20中引用的 GB 12372、GB/T 15435 修改为 HJ 479；

2.删除第 2 章规范性引用文件中的“GB/T 16128 居住

区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸

副玫瑰苯胺分光光度法”，并删除第 6 章表 6（续）序号 19

中引用的 GB/T 16128；

3.删除第 2 章规范性引用文件中的“GB/T 16129 居住

区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法”，并将第 6

章表6序号7中引用的GB/T 16129修改为GB/T 18883—2022；

4.删除第 2 章规范性引用文件中的“GB/T 17095 室内

空气中可吸入颗粒物卫生标准”；
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5.删除第 2 章规范性引用文件中的“HJ 583 环境空

气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法”；

6.删除第 2 章规范性引用文件中的“HJ 956 环境空气

苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法”。


